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ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / RESULTS REPORT 
 

1 Επισκόπηση οικογένειας συστημάτων /System family overview* 
 

A/A 
Ονομασία συστήματος / 

System model 

 

Συλλέκτης / Collector 

 
 

Όγκος Δεξαμενής / 

Storage volume 

[litres] Τύπος / Type 
Αριθμός / 
Number 

Ολική επιφάνεια 

/ Gross area 

[m2] 

1 EGLK120/1,95 EPI12NV 1 1.95 112 

2 EGLK120/2,00 EPI25NV 1 2 112 

3 EGLK150/2,00 EPI25NV 1 2 140 

4 EGLK150/2,24 EPI16NV 1 2.24 140 

5 EGLK150/2,53 EPI54NV 1 2.53 140 

6 EGLK170/2,00 EPI25NV 1 2 160 

7 EGLK170/2,24 EPI16NV 1 2.24 160 

8 
EGLK170/2,53 

(REFERENCE SYSTEM) 
EPI54NV 1 2.53 160 

9 EGLK170/3,00 EPI20NV 2 3.02 160 

10 EGLK200/2,00 EPI25NV 1 2 189 

11 EGLK200/2,24 EPI16NV 1 2.24 189 

12 EGLK200/2,53 EPI54NV 1 2.53 189 

13 EGLK200/3,00 EPI20NV 2 3.02 189 

14 EGLK200/4,00 EPI25NV 2 4 189 

15 EGLK250/3,00 EPI20NV 2 3.02 245 

16 EGLK250/4,00 EPI25NV 2 4 245 

17 EGLK250/4,48 EPI16NV 2 4.48 245 

18 EGLK300/3,00 EPI20NV 2 3.01 295 

19 EGLK300/4,00 EPI25NV 2 4 295 

20 EGLK200/3,00 EPI16NV 2 4.48 295 

21 EGLK300/5,06 EPI54NV 2 5.06 295 

22 EGLK300/7,59 EPI54NV 3 7.59 295 

 

Η δοκιμή της απόδοσης πραγματοποιήθηκε στο σύστημα 6103  και έχει εκδοθεί Έκθεση Δοκιμών 
με κωδικό 6103DE1. 

Performance test was performed at the 6103 system and Test Report No 6103DE1 was issued. 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΕΚΕΦΕ ‘’ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’ 

LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS / NCSR ‘’DEMOKRITOS’’ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ REPORT CODE : 6103 – F2                             

Family report v1.2                                                                            Σελίδα / Page 3 από / from 49  

 

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά οικογένειας συστημάτων / Technical specifications 

of the family systems* 

 
2.1 Επωνυμία και διευθυνση κατασκευαστή*: COSMOSOLAR Ε.Π.Ε. | ΔΡΟΜΟΣ ΝΤΡΕΫ, ΠΥΛΗ 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ, 32009 

 

 Name address οf manufacturer *: COSMOSOLAR LTD | DREY ROAD,  
PILI DERVENOHORION, 32009, GREECE 

2.2 Τύπος Συστημάτων / Systems Classification :   Θερμοσιφωνικό -  Κλειστού κυκλώματος  / 

Thermosyphon - Indirect 

2.3 Υγρό Μεταφοράς Θερμότητας / Heat Transfer Fluid 

  Νερό / Water  Νερό και γλυκόλη / Water and glycol 

  Λάδι / Oil  Φρέον / Freon 

  Αέρας / Air  Άλλο / Other 

 Μέγιστη πίεση λειτουργίας κλειστού κυκλώματος / Max operating pressure*: ........... 2 bar 

2.4 Αντιψυκτική προστασία / Antifreeze protection 

 Ναι/ Yes   Όχι / No 

 Μέθοδος αντιψυκτικής προστασίας  / Method of antifreeze protection:   Διάλυμα 

προπυλενογλυκόλης στο κλειστό κύκλωμα του συλλέκτη / Propylene glycol solution in 

the collector closed loop 

2.5 Απορροφητής / Absorber 

 Γεωμετρία υδροσκελετού  / Fluid grid geometry :   ................................... Άρπα / Grid 

  

 Τύπος απορροφητή / Type of absorber : Σωλήνες και ενιαίος απορροφητής / Tubes and  

                                                       one piece plate 

 Τύπος κατασκευής  / Type of construction : .......... Συγκόλληση με laser / Laser welded 

 Υλικό απορροφητή / Absorber material : ………………………………………Αλουμίνιο/ Aluminum 

 Τρόπος επεξεργασίας απορροφητικής επιφάνειας  / Surface treatment:   Επιλεκτική 

βαφή / Selective coating 

 Διάμετρος σωλήνων (εσωτερική) ή διαστάσεις καναλιών/ Tube diameter (inside) or 

channel dimensions: ................................................................................. 7.2 mm 

 Απόσταση μεταξύ σωλήνων ή "καναλιών"/ Distance between tubes or channels: 

 ............................................................................................................. 100 mm 

2.6 Τύπος εναλλάκτη Δεξαμενής / Boiler heat exchanger type: 

 Μανδύας / Mantle 

 Ευθύγραμμου σωλήνα / Straight pipe 

 Mε σωλήνα ελικοειδή / Spiral pipe 

 Άλλος / Other ..............................................................................................  

 
 

(*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη                    (**)  Δεν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη 

      Specifications supplied by customer                                  No data provided by the customer 
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3 Παρουσίαση των δεικτών απόδοσης ηλιακού συστήματος / Presentation of 

the system performance indicators for the system  

 

3.1  EGLK120/1,95 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 50 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 50 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 2791 1750 62.8 

Wuerzburg (49.50 N) 2677 1747 65.3 

Davos (46.50 N) 3027 2611 86.3 

Athens (38.00 N) 2078 1968 94.6 

 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 80 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 80 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 4478 2580 57.8 

Wuerzburg (49.50 N) 4289 2576 60.1 

Davos (46.50 N) 4857 3847 79.3 

Athens (38.00 N) 3343 2999 90.2 

 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 110 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 110 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 6150 3248 52.9 

Wuerzburg (49.50 N) 5897 3280 55.7 

Davos (46.50 N) 6654 4793 72.0 

Athens (38.00 N) 4573 3910 85.5 
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Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 140 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 140 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 7821 3658 46.8 

Wuerzburg (49.50 N) 7506 3784 50.3 

Davos (46.50 N) 8483 5361 63.3 

Athens (38.00 N) 5834 4636 79.7 

 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 170 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 170 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 9492 3847 40.6 

Wuerzburg (49.50 N) 9114 4037 44.4 

Davos (46.50 N) 10281 5550 54.0 

Athens (38.00 N) 7064 5172 72.9 

 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 200 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 200 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 11164 3910 35.1 

Wuerzburg (49.50 N) 10691 4131 38.7 

Davos (46.50 N) 12110 5613 46.3 

Athens (38.00 N) 8326 5519 66.3 
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3.2   EGLK120/2,00 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 50 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 50 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 2791 1757 63.0 

Wuerzburg (49.50 N) 2677 1753 65.5 

Davos (46.50 N) 3027 2621 86.5 

Athens (38.00 N) 2078 1971 94.8 

 

 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 80 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 80 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 4478 2595 58.1 

Wuerzburg (49.50 N) 4289 2586 60.4 

Davos (46.50 N) 4857 3847 79.7 

Athens (38.00 N) 3343 3009 90.4 

 

 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 110 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 110 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 6150 3280 53.3 

Wuerzburg (49.50 N) 5897 3311 56.0 

Davos (46.50 N) 6654 4825 72.5 

Athens (38.00 N) 4573 3942 85.9 
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Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 140 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 140 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 7821 3690 47.3 

Wuerzburg (49.50 N) 7506 3784 50.7 

Davos (46.50 N) 8483 5424 64.0 

Athens (38.00 N) 5834 4667 80.1 

 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 170 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 170 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 9492 3879 41.0 

Wuerzburg (49.50 N) 9114 4068 44.8 

Davos (46.50 N) 10281 5645 54.7 

Athens (38.00 N) 7064 5203 73.5 

 
 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 200 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 200 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 11164 3974 35.5 

Wuerzburg (49.50 N) 10691 4194 39.1 

Davos (46.50 N) 12110 5676 46.9 

Athens (38.00 N) 8326 5550 66.9 
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3.3    EGLK150/2,00 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 50 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 50 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 2791 1734 62.1 

Wuerzburg (49.50 N) 2677 1738 65.0 

Davos (46.50 N) 3027 2592 85.7 

Athens (38.00 N) 2078 1968 94.6 

 
 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 80 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 80 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 4478 2570 57.6 

Wuerzburg (49.50 N) 4289 2580 60.2 

Davos (46.50 N) 4857 3847 79.1 

Athens (38.00 N) 3343 3009 90.4 

 
 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 110 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 110 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 6150 3248 53.0 

Wuerzburg (49.50 N) 5897 3280 55.9 

Davos (46.50 N) 6654 4825 72.2 

Athens (38.00 N) 4573 3942 85.9 
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Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 140 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 140 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 7821 3784 48.3 

Wuerzburg (49.50 N) 7506 3879 51.7 

Davos (46.50 N) 8483 5550 65.4 

Athens (38.00 N) 5834 4730 81.3 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 170 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 170 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 9492 4100 43.2 

Wuerzburg (49.50 N) 9114 4257 46.9 

Davos (46.50 N) 10281 5929 57.7 

Athens (38.00 N) 7064 5361 75.9 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 200 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 200 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 11164 4226 37.9 

Wuerzburg (49.50 N) 10691 4478 41.7 

Davos (46.50 N) 12110 6055 50.1 

Athens (38.00 N) 8326 5803 69.8 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 250 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 250 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 13939 4320 30.9 

Wuerzburg (49.50 N) 13371 4541 34.0 

Davos (46.50 N) 15137 6118 40.3 

Athens (38.00 N) 10407 6276 60.4 
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3.4   EGLK150/2,24 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 50 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 50 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 2791 1785 64.0 

Wuerzburg (49.50 N) 2677 1788 66.8 

Davos (46.50 N) 3027 2668 88.1 

Athens (38.00 N) 2078 1993 95.9 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 80 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 80 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 4478 2668 59.7 

Wuerzburg (49.50 N) 4289 2668 62.3 

Davos (46.50 N) 4857 3974 82.3 

Athens (38.00 N) 3343 3068 92.2 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 110 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 110 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 6150 3406 55.5 

Wuerzburg (49.50 N) 5897 3406 58.1 

Davos (46.50 N) 6654 5046 76.0 

Athens (38.00 N) 4573 4037 88.2 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 140 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 140 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 7821 3974 51.0 

Wuerzburg (49.50 N) 7506 4068 54.2 

Davos (46.50 N) 8483 5897 69.5 

Athens (38.00 N) 5834 4888 83.9 
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Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 170 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 170 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 9492 4384 46.1 

Wuerzburg (49.50 N) 9114 4510 49.7 

Davos (46.50 N) 10281 6402 62.2 

Athens (38.00 N) 7064 5582 79.0 

 
 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 200 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 200 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 11164 4573 40.9 

Wuerzburg (49.50 N) 10691 4793 44.7 

Davos (46.50 N) 12110 6591 54.4 

Athens (38.00 N) 8326 6086 73.3 

 
 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 250 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 250 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 13939 4667 33.5 

Wuerzburg (49.50 N) 13371 4951 36.9 

Davos (46.50 N) 15137 6654 44.0 

Athens (38.00 N) 10407 6654 64.1 
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3.5   EGLK150/2,53  

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 50 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 50 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 2791 1839 65.9 

Wuerzburg (49.50 N) 2677 1839 68.6 

Davos (46.50 N) 3027 2728 90.1 

Athens (38.00 N) 2078 2015 96.9 

 

 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 80 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 80 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 4478 2759 61.8 

Wuerzburg (49.50 N) 4289 2753 64.3 

Davos (46.50 N) 4857 4131 85.1 

Athens (38.00 N) 3343 3122 93.8 

 
 
 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 110 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 110 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 6150 3564 57.8 

Wuerzburg (49.50 N) 5897 3532 60.2 

Davos (46.50 N) 6654 5298 79.4 

Athens (38.00 N) 4573 4131 90.1 
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Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 140 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 140 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 7821 4194 53.6 

Wuerzburg (49.50 N) 7506 4226 56.6 

Davos (46.50 N) 8483 6244 73.5 

Athens (38.00 N) 5834 5046 86.4 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 170 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 170 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 9492 4636 49.0 

Wuerzburg (49.50 N) 9114 4762 52.3 

Davos (46.50 N) 10281 6843 66.5 

Athens (38.00 N) 7064 5771 81.8 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 200 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 200 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 11164 4888 43.9 

Wuerzburg (49.50 N) 10691 5109 47.6 

Davos (46.50 N) 12110 7159 59.1 

Athens (38.00 N) 8326 6370 76.7 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 250 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 250 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 13939 5077 36.4 

Wuerzburg (49.50 N) 13371 5361 40.0 

Davos (46.50 N) 15137 7285 48.1 

Athens (38.00 N) 10407 7064 67.9 
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3.6     EGLK 170/2,00 

 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 50 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 50 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 2791 1709 61.3 

Wuerzburg (49.50 N) 2677 1722 64.3 

Davos (46.50 N) 3027 2564 84.7 

Athens (38.00 N) 2078 1962 94.3 

 

 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 80 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 80 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 4478 2548 57.1 

Wuerzburg (49.50 N) 4289 2567 60.0 

Davos (46.50 N) 4857 3816 78.6 

Athens (38.00 N) 3343 3005 90.3 

 
 
 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 110 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 110 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 6150 3217 52.4 

Wuerzburg (49.50 N) 5897 3280 55.5 

Davos (46.50 N) 6654 4762 71.4 

Athens (38.00 N) 4573 3910 85.6 
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Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 140 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 140 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 7821 3753 48.1 

Wuerzburg (49.50 N) 7506 3847 51.4 

Davos (46.50 N) 8483 5487 64.8 

Athens (38.00 N) 5834 4730 81.1 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 170 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 170 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 9492 4131 43.7 

Wuerzburg (49.50 N) 9114 4320 47.4 

Davos (46.50 N) 10281 5992 58.2 

Athens (38.00 N) 7064 5393 76.4 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 200 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 200 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 11164 4352 38.9 

Wuerzburg (49.50 N) 10691 4573 42.7 

Davos (46.50 N) 12110 6213 51.3 

Athens (38.00 N) 8326 5897 71.0 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 250 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 250 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 13939 4447 31.9 

Wuerzburg (49.50 N) 13371 4699 35.2 

Davos (46.50 N) 15137 6276 41.5 

Athens (38.00 N) 10407 6433 61.9 
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3.7    EGLK170/2,24 

 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 50 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 50 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 2791 1766 63.2 

Wuerzburg (49.50 N) 2677 1775 66.3 

Davos (46.50 N) 3027 2643 87.3 

Athens (38.00 N) 2078 1990 95.7 

 
 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 80 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 80 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 4478 2649 59.3 

Wuerzburg (49.50 N) 4289 2662 62.2 

Davos (46.50 N) 4857 3974 81.8 

Athens (38.00 N) 3343 3065 92.1 

 
 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 110 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 110 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 6150 3374 55.0 

Wuerzburg (49.50 N) 5897 3406 57.8 

Davos (46.50 N) 6654 5014 75.4 

Athens (38.00 N) 4573 4037 88.0 
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Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 140 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 140 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 7821 3974 50.8 

Wuerzburg (49.50 N) 7506 4037 54.1 

Davos (46.50 N) 8483 5866 69.1 

Athens (38.00 N) 5834 4888 83.9 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 170 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 170 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 9492 4415 46.6 

Wuerzburg (49.50 N) 9114 4573 50.2 

Davos (46.50 N) 10281 6465 62.8 

Athens (38.00 N) 7064 5613 79.6 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 200 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 200 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 11164 4667 41.9 

Wuerzburg (49.50 N) 10691 4888 45.7 

Davos (46.50 N) 12110 6749 55.8 

Athens (38.00 N) 8326 6181 74.5 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 250 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 250 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 13939 4825 34.7 

Wuerzburg (49.50 N) 13371 5109 38.2 

Davos (46.50 N) 15137 6875 45.4 

Athens (38.00 N) 10407 6812 65.6 
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3.8    EGLK170/2,53 (Δοκιμές / Tests) 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 50 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 50 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 2791 1870 67.0 

Wuerzburg (49,50 N) 2677 1886 70.4 

Davos (46,50 N) 3027 2791 92.2 

Athens (38,00 N) 2078 2037 98.0 

 
 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 80 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 80 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 4478 2813 62.8 

Wuerzburg (49,50 N) 4289 2838 66.2 

Davos (46,50 N) 4857 4226 87.0 

Athens (38,00 N) 3343 3185 95.3 

 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 110 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 110 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 6150 3627 59.0 

Wuerzburg (49,50 N) 5897 3658 62.0 

Davos (46,50 N) 6654 5456 82.0 

Athens (38,00 N) 4573 4194 91.7 
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Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 140 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 140 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 7821 4289 54.8 

Wuerzburg (49,50 N) 7506 4352 58.0 

Davos (46,50 N) 8483 6402 75.5 

Athens (38,00 N) 5834 5109 87.6 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 170 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 170 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 9492 4793 50.5 

Wuerzburg (49,50 N) 9114 4951 54.3 

Davos (46,50 N) 10281 7127 69.3 

Athens (38,00 N) 7064 5897 83.5 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 200 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 200 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 11164 5140 46.0 

Wuerzburg (49,50 N) 10691 5330 49.9 

Davos (46,50 N) 12110 7506 62.0 

Athens (38,00 N) 8326 6559 78.8 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 250 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 250 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 13939 5361 38.5 

Wuerzburg (49,50 N) 13371 5676 42.5 

Davos (46,50 N) 15137 7695 50.8 

Athens (38,00 N) 10407 7316 70.3 
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3.9    EGLK170/3,00 

 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 50 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 50 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 2791 1892 67.8 

Wuerzburg (49.50 N) 2677 1895 70.8 

Davos (46.50 N) 3027 2794 92.3 

Athens (38.00 N) 2078 2034 97.9 

 

 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 80 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 80 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 4478 2873 64.3 

Wuerzburg (49.50 N) 4289 2870 67.0 

Davos (46.50 N) 4857 4289 88.5 

Athens (38.00 N) 3343 3185 95.8 

 
 
 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 110 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 110 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 6150 3721 60.7 

Wuerzburg (49.50 N) 5897 3721 63.1 

Davos (46.50 N) 6654 5582 83.6 

Athens (38.00 N) 4573 4257 92.7 
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Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 140 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 140 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 7821 4478 57.1 

Wuerzburg (49.50 N) 7506 4478 59.6 

Davos (46.50 N) 8483 6654 78.6 

Athens (38.00 N) 5834 5203 89.5 

 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 170 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 170 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 9492 5077 53.4 

Wuerzburg (49.50 N) 9114 5140 56.4 

Davos (46.50 N) 10281 7537 73.2 

Athens (38.00 N) 7064 6086 86.1 

 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 200 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 200 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 11164 5487 49.2 

Wuerzburg (49.50 N) 10691 5645 52.6 

Davos (46.50 N) 12110 8105 66.9 

Athens (38.00 N) 8326 6812 82.1 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 250 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 250 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 13939 5866 42.0 

Wuerzburg (49.50 N) 13371 6118 45.8 

Davos (46.50 N) 15137 8515 56.3 

Athens (38.00 N) 10407 7758 74.6 
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3.10 EGLK200/2,00 

 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 80 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 80 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 4478 2513 56.3 

Wuerzburg (49.50 N) 4289 2542 59.4 

Davos (46.50 N) 4857 3753 77.4 

Athens (38.00 N) 3343 2990 89.8 

 
 
 
 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 110 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 110 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 6150 3185 51.9 

Wuerzburg (49.50 N) 5897 3248 55.1 

Davos (46.50 N) 6654 4699 70.6 

Athens (38.00 N) 4573 3910 85.2 

 
 
 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 140 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 140 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 7821 3721 47.6 

Wuerzburg (49.50 N) 7506 3816 51.1 

Davos (46.50 N) 8483 5424 64.0 

Athens (38.00 N) 5834 4699 80.7 

 
 
 
 
 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΕΚΕΦΕ ‘’ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’ 

LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS / NCSR ‘’DEMOKRITOS’’ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ REPORT CODE : 6103 – F2                             

Family report v1.2                                                                            Σελίδα / Page 23 από / from 49  

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 170 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 170 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 9492 4131 43.7 

Wuerzburg (49.50 N) 9114 4320 47.3 

Davos (46.50 N) 10281 5960 58.0 

Athens (38.00 N) 7064 5393 76.5 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 200 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 200 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 11164 4415 39.7 

Wuerzburg (49.50 N) 10691 4667 43.5 

Davos (46.50 N) 12110 6339 52.2 

Athens (38.00 N) 8326 5992 72.0 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 250 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 250 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 13939 4636 33.1 

Wuerzburg (49.50 N) 13371 4920 36.7 

Davos (46.50 N) 15137 6528 43.1 

Athens (38.00 N) 10407 6623 63.7 

 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 300 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 300 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 16746 4667 28.0 

Wuerzburg (49.50 N) 16052 4951 30.8 

Davos (46.50 N) 18165 6559 36.2 

Athens (38.00 N) 12488 6969 55.9 
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3.11 EGLK200/2,24 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 80 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 80 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 4478 2617 58.6 

Wuerzburg (49,50 N) 4289 2636 61.6 

Davos (46,50 N) 4857 3910 80.9 

Athens (38,00 N) 3343 3056 91.8 

 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 110 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 110 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 6150 3343 54.5 

Wuerzburg (49,50 N) 5897 3374 57.5 

Davos (46,50 N) 6654 4983 74.7 

Athens (38,00 N) 4573 4005 87.7 

 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 140 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 140 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 7821 3942 50.5 

Wuerzburg (49,50 N) 7506 4037 53.8 

Davos (46,50 N) 8483 5803 68.5 

Athens (38,00 N) 5834 4888 83.7 
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Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 170 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 170 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 9492 4447 46.7 

Wuerzburg (49,50 N) 9114 4573 50.2 

Davos (46,50 N) 10281 6465 62.7 

Athens (38,00 N) 7064 5645 79.7 

 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 200 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 200 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 11164 4793 42.9 

Wuerzburg (49,50 N) 10691 4983 46.6 

Davos (46,50 N) 12110 6906 57.0 

Athens (38,00 N) 8326 6276 75.5 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 250 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 250 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 13939 5046 36.1 

Wuerzburg (49,50 N) 13371 5330 39.9 

Davos (46,50 N) 15137 7159 47.4 

Athens (38,00 N) 10407 7033 67.6 

 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 300 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 300 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 16746 5109 30.5 

Wuerzburg (49,50 N) 16052 5393 33.7 

Davos (46,50 N) 18165 7222 39.7 

Athens (38,00 N) 12488 7474 59.9 
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3.12 EGLK200/2,53 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 80 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 80 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 4478 2715 60.8 

Wuerzburg (49,50 N) 4289 2728 63.7 

Davos (46,50 N) 4857 4068 84.0 

Athens (38,00 N) 3343 3116 93.7 

 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 110 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 110 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 6150 3500 57.0 

Wuerzburg (49,50 N) 5897 3532 59.8 

Davos (46,50 N) 6654 5235 78.5 

Athens (38,00 N) 4573 4131 90.0 

 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 140 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 140 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 7821 4163 53.3 

Wuerzburg (49,50 N) 7506 4226 56.4 

Davos (46,50 N) 8483 6181 72.9 

Athens (38,00 N) 5834 5014 86.4 
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Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 170 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 170 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 9492 4730 49.7 

Wuerzburg (49,50 N) 9114 4825 53.0 

Davos (46,50 N) 10281 6938 67.4 

Athens (38,00 N) 7064 5866 82.8 

 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 200 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 200 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 11164 5140 46.1 

Wuerzburg (49,50 N) 10691 5298 49.6 

Davos (46,50 N) 12110 7506 61.9 

Athens (38,00 N) 8326 6559 78.9 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 250 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 250 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 13939 5487 39.3 

Wuerzburg (49,50 N) 13371 5771 43.2 

Davos (46,50 N) 15137 7884 52.0 

Athens (38,00 N) 10407 7442 71.5 

 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 300 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 300 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 16746 5613 33.4 

Wuerzburg (49,50 N) 16052 5929 36.8 

Davos (46,50 N) 18165 7947 43.7 

Athens (38,00 N) 12488 7979 64.0 
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3.13   EGLK200/3,00 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 80 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 80 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 4478 2854 63.9 

Wuerzburg (49,50 N) 4289 2860 66.8 

Davos (46,50 N) 4857 4257 88.1 

Athens (38,00 N) 3343 3185 95.8 

 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 110 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 110 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 6150 3721 60.5 

Wuerzburg (49,50 N) 5897 3721 63.2 

Davos (46,50 N) 6654 5550 83.5 

Athens (38,00 N) 4573 4257 92.9 

 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 140 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 140 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 7821 4478 57.2 

Wuerzburg (49,50 N) 7506 4478 59.8 

Davos (46,50 N) 8483 6654 78.7 

Athens (38,00 N) 5834 5235 89.8 
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Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 170 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 170 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 9492 5109 53.8 

Wuerzburg (49,50 N) 9114 5172 56.8 

Davos (46,50 N) 10281 7600 73.8 

Athens (38,00 N) 7064 6118 86.7 

 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 200 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 200 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 11164 5645 50.4 

Wuerzburg (49,50 N) 10691 5771 53.8 

Davos (46,50 N) 12110 8326 68.7 

Athens (38,00 N) 8326 6938 83.3 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 250 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 250 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 13939 6150 44.0 

Wuerzburg (49,50 N) 13371 6402 47.8 

Davos (46,50 N) 15137 8956 59.1 

Athens (38,00 N) 10407 7979 76.8 

 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 300 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 300 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 16746 6339 37.9 

Wuerzburg (49,50 N) 16052 6686 41.7 

Davos (46,50 N) 18165 9114 50.2 

Athens (38,00 N) 12488 8704 69.8 
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3.14 EGLK 200/4,00 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 80 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 80 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 4478 3034 68.0 

Wuerzburg (49,50 N) 4289 3027 70.7 

Davos (46,50 N) 4857 4478 92.4 

Athens (38,00 N) 3343 3248 97.8 

 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 110 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 110 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 6150 3974 64.9 

Wuerzburg (49,50 N) 5897 3974 67.4 

Davos (46,50 N) 6654 5929 89.1 

Athens (38,00 N) 4573 4384 95.9 

 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 140 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 140 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 7821 4857 62.0 

Wuerzburg (49,50 N) 7506 4825 64.3 

Davos (46,50 N) 8483 7253 85.4 

Athens (38,00 N) 5834 5456 93.7 
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Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 170 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 170 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 9492 5613 59.2 

Wuerzburg (49,50 N) 9114 5613 61.5 

Davos (46,50 N) 10281 8389 81.6 

Athens (38,00 N) 7064 6465 91.2 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 200 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 200 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 11164 6276 56.2 

Wuerzburg (49,50 N) 10691 6307 58.9 

Davos (46,50 N) 12110 9366 77.4 

Athens (38,00 N) 8326 7379 88.6 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 250 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 250 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 13939 7033 50.5 

Wuerzburg (49,50 N) 13371 7190 53.8 

Davos (46,50 N) 15137 10438 69.0 

Athens (38,00 N) 10407 8672 83.3 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 300 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 300 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59,20 N) 16746 7474 44.7 

Wuerzburg (49,50 N) 16052 7758 48.4 

Davos (46,50 N) 18165 10975 60.4 

Athens (38,00 N) 12488 9650 77.5 
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3.15    EGLK250/3,00 

 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 110 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 110 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 6150 3658 59.4 

Wuerzburg (49.50 N) 5897 3658 62.4 

Davos (46.50 N) 6654 5456 82.1 

Athens (38.00 N) 4573 4226 92.5 

 

 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 140 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 140 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 7821 4415 56.3 

Wuerzburg (49.50 N) 7506 4447 59.2 

Davos (46.50 N) 8483 6559 77.4 

Athens (38.00 N) 5834 5203 89.4 

 
 
 
 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 170 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 170 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 9492 5046 53.2 

Wuerzburg (49.50 N) 9114 5140 56.3 

Davos (46.50 N) 10281 7474 72.7 

Athens (38.00 N) 7064 6118 86.3 
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Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 200 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 200 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 11164 5613 50.3 

Wuerzburg (49.50 N) 10691 5740 53.6 

Davos (46.50 N) 12110 8262 68.2 

Athens (38.00 N) 8326 6938 83.3 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 250 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 250 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 13939 6339 45.4 

Wuerzburg (49.50 N) 13371 6559 49.0 

Davos (46.50 N) 15137 9209 60.8 

Athens (38.00 N) 10407 8136 78.2 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 300 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 300 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 16746 6717 40.1 

Wuerzburg (49.50 N) 16052 7064 44.0 

Davos (46.50 N) 18165 9650 53.1 

Athens (38.00 N) 12488 9019 72.4 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 400 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 400 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 22327 6938 31.0 

Wuerzburg (49.50 N) 21413 7316 34.2 

Davos (46.50 N) 24220 9808 40.4 

Athens (38.00 N) 16651 10060 60.5 
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3.16    EGLK250/4,00 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 110 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 110 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 6150 3942 64.1 

Wuerzburg (49.50 N) 5897 3942 67.0 

Davos (46.50 N) 6654 5897 88.5 

Athens (38.00 N) 4573 4384 96.0 

 

 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 140 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 140 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 7821 4793 61.5 

Wuerzburg (49.50 N) 7506 4793 64.1 

Davos (46.50 N) 8483 7190 84.9 

Athens (38.00 N) 5834 5456 93.7 

 
 
 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 170 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 170 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 9492 5582 59.0 

Wuerzburg (49.50 N) 9114 5613 61.5 

Davos (46.50 N) 10281 8357 81.2 

Athens (38.00 N) 7064 6465 91.4 
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Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 200 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 200 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 11164 6307 56.4 

Wuerzburg (49.50 N) 10691 6339 59.1 

Davos (46.50 N) 12110 9398 77.5 

Athens (38.00 N) 8326 7411 89.0 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 250 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 250 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 13939 7285 52.1 

Wuerzburg (49.50 N) 13371 7411 55.3 

Davos (46.50 N) 15137 10785 71.2 

Athens (38.00 N) 10407 8830 84.9 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 300 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 300 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 16746 7916 47.3 

Wuerzburg (49.50 N) 16052 8168 50.9 

Davos (46.50 N) 18165 11637 64.1 

Athens (38.00 N) 12488 9997 80.2 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 400 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 400 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 22327 8452 37.9 

Wuerzburg (49.50 N) 21413 8893 41.5 

Davos (46.50 N) 24220 12141 50.1 

Athens (38.00 N) 16651 11574 69.6 
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3.17 EGLK250/4,48 

 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 110 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 110 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 6150 4037 65.9 

Wuerzburg (49.50 N) 5897 4037 68.7 

Davos (46.50 N) 6654 6023 90.4 

Athens (38.00 N) 4573 4447 96.9 

 

 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 140 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 140 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 7821 4951 63.3 

Wuerzburg (49.50 N) 7506 4951 65.9 

Davos (46.50 N) 8483 7411 87.3 

Athens (38.00 N) 5834 5550 95.1 

 
 
 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 170 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 170 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 9492 5771 60.9 

Wuerzburg (49.50 N) 9114 5771 63.4 

Davos (46.50 N) 10281 8641 84.1 

Athens (38.00 N) 7064 6591 93.0 
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Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 200 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 200 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 11164 6528 58.6 

Wuerzburg (49.50 N) 10691 6528 61.0 

Davos (46.50 N) 12110 9776 80.7 

Athens (38.00 N) 8326 7569 90.8 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 250 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 250 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 13939 7600 54.6 

Wuerzburg (49.50 N) 13371 7695 57.4 

Davos (46.50 N) 15137 11321 74.8 

Athens (38.00 N) 10407 9051 87.1 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 300 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 300 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 16746 8357 49.9 

Wuerzburg (49.50 N) 16052 8578 53.3 

Davos (46.50 N) 18165 12362 68.1 

Athens (38.00 N) 12488 10344 82.8 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 400 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 400 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 22327 9082 40.7 

Wuerzburg (49.50 N) 21413 9524 44.4 

Davos (46.50 N) 24220 13151 54.2 

Athens (38.00 N) 16651 12141 72.9 
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3.18 EGLK300/3,00 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 140 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 140 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 7821 4320 55.2 

Wuerzburg (49.50 N) 7506 4384 58.5 

Davos (46.50 N) 8483 6433 76.0 

Athens (38.00 N) 5834 5172 88.8 

 
 
 
 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 170 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 170 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 9492 4951 52.2 

Wuerzburg (49.50 N) 9114 5046 55.5 

Davos (46.50 N) 10281 7316 71.2 

Athens (38.00 N) 7064 6055 85.5 

 
 
 
 
 

 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 200 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 200 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 11164 5519 49.3 

Wuerzburg (49.50 N) 10691 5645 52.8 

Davos (46.50 N) 12110 8073 66.6 

Athens (38.00 N) 8326 6875 82.5 
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Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 250 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 250 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 13939 6244 44.8 

Wuerzburg (49.50 N) 13371 6465 48.4 

Davos (46.50 N) 15137 9019 59.5 

Athens (38.00 N) 10407 8073 77.6 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 300 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 300 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 16746 6749 40.3 

Wuerzburg (49.50 N) 16052 7096 44.2 

Davos (46.50 N) 18165 9650 53.1 

Athens (38.00 N) 12488 9082 72.7 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 400 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 400 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 22327 7127 31.9 

Wuerzburg (49.50 N) 21413 7569 35.3 

Davos (46.50 N) 24220 10060 41.5 

Athens (38.00 N) 16651 10281 61.9 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 600 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 600 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 33428 7222 21.6 

Wuerzburg (49.50 N) 32167 7632 23.8 

Davos (46.50 N) 36266 10123 27.9 

Athens (38.00 N) 24945 10911 43.8 
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3.19 EGLK300/4,00 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 140 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 140 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 7821 4762 60.7 

Wuerzburg (49.50 N) 7506 4762 63.7 

Davos (46.50 N) 8483 7127 84.2 

Athens (38.00 N) 5834 5456 93.6 

 
 
 
 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 170 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 170 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 9492 5519 58.3 

Wuerzburg (49.50 N) 9114 5550 61.1 

Davos (46.50 N) 10281 8262 80.4 

Athens (38.00 N) 7064 6433 91.2 

 
 
 
 
 

 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 200 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 200 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 11164 6244 55.9 

Wuerzburg (49.50 N) 10691 6276 58.7 

Davos (46.50 N) 12110 9303 76.8 

Athens (38.00 N) 8326 7379 88.8 
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Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 250 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 250 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 13939 7253 51.9 

Wuerzburg (49.50 N) 13371 7379 55.1 

Davos (46.50 N) 15137 10691 70.7 

Athens (38.00 N) 10407 8830 84.9 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 300 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 300 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 16746 8010 47.9 

Wuerzburg (49.50 N) 16052 8262 51.4 

Davos (46.50 N) 18165 11763 64.7 

Athens (38.00 N) 12488 10092 80.8 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 400 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 400 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 22327 8799 39.3 

Wuerzburg (49.50 N) 21413 9240 43.1 

Davos (46.50 N) 24220 12583 52.0 

Athens (38.00 N) 16651 11858 71.3 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 600 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 600 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 33428 9019 26.9 

Wuerzburg (49.50 N) 32167 9524 29.6 

Davos (46.50 N) 36266 12741 35.1 

Athens (38.00 N) 24945 13497 54.0 
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3.20 EGLK300/4,48 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 140 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 140 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 7821 4888 62.6 

Wuerzburg (49.50 N) 7506 4920 65.6 

Davos (46.50 N) 8483 7348 86.7 

Athens (38.00 N) 5834 5550 95.1 

 
 
 
 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 170 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 170 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 9492 5740 60.4 

Wuerzburg (49.50 N) 9114 5740 63.1 

Davos (46.50 N) 10281 8578 83.4 

Athens (38.00 N) 7064 6559 92.9 

 
 
 
 
 

 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 200 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 200 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 11164 6496 58.1 

Wuerzburg (49.50 N) 10691 6496 60.8 

Davos (46.50 N) 12110 9713 80.1 

Athens (38.00 N) 8326 7537 90.8 
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Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 250 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 250 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 13939 7600 54.4 

Wuerzburg (49.50 N) 13371 7663 57.3 

Davos (46.50 N) 15137 11290 74.5 

Athens (38.00 N) 10407 9051 87.2 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 300 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 300 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 16746 8483 50.6 

Wuerzburg (49.50 N) 16052 8672 53.9 

Davos (46.50 N) 18165 12520 68.9 

Athens (38.00 N) 12488 10407 83.5 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 400 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 400 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 22327 9461 42.3 

Wuerzburg (49.50 N) 21413 9871 46.0 

Davos (46.50 N) 24220 13655 56.4 

Athens (38.00 N) 16651 12425 74.7 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 600 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 600 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 33428 9808 29.2 

Wuerzburg (49.50 N) 32167 10344 32.2 

Davos (46.50 N) 36266 13907 38.3 

Athens (38.00 N) 24945 14443 57.9 
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3.21 EGLK300/5,06 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 140 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 140 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 7821 5046 64.6 

Wuerzburg (49.50 N) 7506 5077 67.6 

Davos (46.50 N) 8483 7569 89.2 

Athens (38.00 N) 5834 5613 96.3 

 
 
 
 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 170 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 170 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 9492 5929 62.4 

Wuerzburg (49.50 N) 9114 5929 65.1 

Davos (46.50 N) 10281 8893 86.3 

Athens (38.00 N) 7064 6686 94.5 

 
 
 
 
 

 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 200 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 200 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 11164 6749 60.4 

Wuerzburg (49.50 N) 10691 6749 62.9 

Davos (46.50 N) 12110 10092 83.3 

Athens (38.00 N) 8326 7695 92.6 

 
 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΕΚΕΦΕ ‘’ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’ 

LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS / NCSR ‘’DEMOKRITOS’’ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ REPORT CODE : 6103 – F2                             

Family report v1.2                                                                            Σελίδα / Page 45 από / from 49  

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 250 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 250 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 13939 7947 57.0 

Wuerzburg (49.50 N) 13371 7979 59.5 

Davos (46.50 N) 15137 11858 78.3 

Athens (38.00 N) 10407 9303 89.4 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 300 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 300 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 16746 8925 53.3 

Wuerzburg (49.50 N) 16052 9051 56.4 

Davos (46.50 N) 18165 13277 73.1 

Athens (38.00 N) 12488 10754 86.1 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 400 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 400 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 22327 10123 45.4 

Wuerzburg (49.50 N) 21413 10501 49.0 

Davos (46.50 N) 24220 14790 61.1 

Athens (38.00 N) 16651 12993 78.0 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 600 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 600 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 33428 10691 31.9 

Wuerzburg (49.50 N) 32167 11258 35.1 

Davos (46.50 N) 36266 15232 41.9 

Athens (38.00 N) 24945 15421 61.9 
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3.22 EGLK300/7,59 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 140 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 140 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 7821 5487 70.3 

Wuerzburg (49.50 N) 7506 5456 73.0 

Davos (46.50 N) 8483 8010 94.3 

Athens (38.00 N) 5834 5740 98.6 

 
 
 
 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 170 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 170 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 9492 6496 68.3 

Wuerzburg (49.50 N) 9114 6433 70.8 

Davos (46.50 N) 10281 9555 92.7 

Athens (38.00 N) 7064 6906 97.7 

 
 
 
 
 

 
 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 200 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 200 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 11164 7411 66.5 

Wuerzburg (49.50 N) 10691 7379 68.9 

Davos (46.50 N) 12110 11006 91.0 

Athens (38.00 N) 8326 8042 96.7 
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Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 250 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 250 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 13939 8893 63.7 

Wuerzburg (49.50 N) 13371 8799 65.8 

Davos (46.50 N) 15137 13245 87.5 

Athens (38.00 N) 10407 9839 94.7 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 300 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 300 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 16746 10186 60.8 

Wuerzburg (49.50 N) 16052 10123 63.0 

Davos (46.50 N) 18165 15232 83.8 

Athens (38.00 N) 12488 11542 92.4 

 
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 400 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 400 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 22327 12078 54.1 

Wuerzburg (49.50 N) 21413 12236 57.1 

Davos (46.50 N) 24220 18007 74.4 

Athens (38.00 N) 16651 14380 86.5 

 

Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 600 l d-1 

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 600 l d-1 

Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) 

Location (latitude) 

Qd 

MJ 

QL 

MJ 

fsol 

% 

Stockholm (59.20 N) 33428 13718 41.0 

Wuerzburg (49.50 N) 32167 14380 44.8 

Davos (46.50 N) 36266 20057 55.2 

Athens (38.00 N) 24945 18322 73.4 
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4 Συνθήκες αναφοράς / Reference  Conditions 

 
  Stockholm SE Würzburg DE Davos CH Athens GR 

G 1156 1226 1682 1717 

Ta 7.5 9.0 3.2 18.5 

Tc 8.5 10.0 5.4 17.8 

ΔTc 2.1 - 14.9 7.0 - 13.0 4.6 - 6.2 10.4 - 25.2 
 
 
 

 

5 ΣΥΜΒΟΛΑ / SYMBOLS 
 

Pbup 
Ισχύς εφεδρικής πηγής ενέργειας  

Back up heater power (Used as emergency heater) kW 

fsol 

Ποσοστό κάλυψης ζητούμενης ενέργειας από το ηλιακό σύστημα  

Solar fraction % 

Qd 
Ζητούμενη ενέργεια από το σύστημα 

Heat demand  MJ 

QL 
Αποδιδόμενη ενέργεια από το σύστημα 
System output  MJ 

G 
Ετήσια ηλιακή ακτινοβολία στο παράθυρο του συλλέκτη 

Annual irradiation South, 45° kWh/m² 

Ta 
Ετήσια μέση θερμοκρασία 

Annual mean air temperature 
°C 

Tc 
Ετήσια μέση θερμοκρασία κρύου νερού 

Annual mean cold water temperature  
°C 

ΔTc 
Εποχιακή διακύμανση Tc 

Seasonal variation of Tc  
°C 

 
 




